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Zkusebni laboratof &. 1388 akreditovana CIA dle SN EN ISO/IEC 17025:2018 L 1388

Protokol o zkouSce €. 129423/2024
Pitnd voda

Zakaznik: Obec Pastviny
Pastviny 32
564 01 Pastviny

Vzorek ¢&islo
Objednavka cCislo
Termin odbéru od- do
Misto odbéru
Upresnéni mista odbéru
Néazev vzorku

Matrice

Upfesnéni matrice
Odbér

ZpUsob odbéru

Typ odbéru

Ucel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukon€eny dne

1 129423
: smlouva o dilo ze dne 9.11.2010
1 2.12.2024 10:15 - 11:10
: Pastviny II- €.ev.116,p. Ku€irek,kuchyn,dfez
: UR+PL
03
: Pitna voda
: pitn4 voda - vefejny vodovod - odbér typu a, z rozvodného potrubi
: Suchanek Petr Ing. - pracovnik ZU
Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
: SOP VZ 001 Odbér vzork( pitnych vod
. vrozsahu akreditace
: periodicky odbér
1 2.12.2024 14:05
1 2.12.2024
. 20.12.2024

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, lihovin, peloid(, biologickych material(i, odpad(, azbestu, ovzdusi.
Senzorické analyzy vod a potravin. Odbéry vzorkd. Analyzy vyluh( pevnych materiall, stérd. Testy toxicity. M&feni faktor( prostiedy,
kontrola sterilizator(i a dezinfek&nich prostfedk(. PIny rozsah je uveden v pfiloze platného osvédéeni o akreditaci vydaného CIA

pro zkuSebni laboratof ¢.1388.
Prohlaseni laboratore:

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzork(, které byly

predmétem zkouseni. Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorkl, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
Laboratof nenese odpovédnost za spravnost Gdajii dodanych zakaznikem a vztahujicich se ke vzorku (identifikace vzorku

a objednavky, Udaje vztahujici se k odbéru vzorku). V pfipadé pfijmu zkuSebni polozky vykazujici odchylky od stanovenych
podminek nebo dodani dat zakaznikem mohou byt nékteré vysledky analyz ovlivnény, za coz laboratof nenese odpovédnost.
Laboratof na pozadani poskytne Gdaje o pouzitych metodach a souvisejicich pfedpisech.

Schvalil : Reznigek Ondrej, Ing.

vedouci oddéleni organickych analyz

Hradec Kralové, J.Cerného 361

E-mail: ondrej.reznicek@zuusti.cz ~tel.: 495809 095 mobil: 601 376 693

Datum vystaveni protokolu: 30.12.2024

Protokol vyhotovil: Vodérova Petra, Mgr.
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Protokol o zkouSce €. 129423/2024

ze dne 30.12.2024

Méreni na misté odbéru

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
chlor volny 0,02 mgl/l 20 % max. 0,3 mg/l MH SOP 008 P1 A
chut’ pfijatelné - --- prijatelna MH SOP 062 P1 A
pach prijatelny pfijatelny MH SOP 062 P1 A
pH 6,1 - 0,2 6,5-95 MH SOP 033 P1 A
teplota vzorku 7.6 °C 0,5 8-12°CDH SOP 042 P1 A
Vysledky zkouSek - chemicka vySetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
1,2-dichlorethan <0,1 ug/l - max. 3,0 ug/l NMH | SOP 344 gast A P1 A
amonné ionty <0,05 mg/l --- max. 0,50 mg/l MH | SOP 071 ¢ast B P1 A
Sb (antimon) <0,3 ua/l - max. 10,0 pg/l NMH SOP 201 P12 A
As (arzen) <0,5 ug/l max. 10 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
barva <5 mgl/l Pt max. 20 mg/l Pt MH SOP 004 P1 A
benzen <0,1 ua/l - max. 1,0 pg/l NMH SOP 344 gast A P1 A
benzo(a)pyren <0,001 pg/l max. 0,01 pg/l NMH SOP 331.03 P8 A
B (bor) <0,015 mg/l - max. 1,5 mg/l NMH SOP 201 P12 A
bromi¢nany <1,5 ug/l - max. 10 pg/l NMH | SOP 003 &ast A P1 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 1,0 mg/l 15 % max. 5,0 mg/l MH SOP 307 P1 A
K (draslik) 1.3 mg/| 15 % 1-10mg/l DH | SOP 201.01 ¢ast A P12 A
dusiénany 23 mg/l 10 % max. 50 mg/l NMH SOP 071 ¢ast A P1 A
dusitany <0,02 mg/l - max. 0,50 mg/l NMH | SOP 071 &ast A P1 A
fluoridy <0,1 mg/| - max. 1,5 mg/l NMH SOP 003 ¢ast A P1 A
Al (hlinik) <0,005 mg/l - max. 0,20 mg/| MH SOP 201 P12 A
Mg (hof&ik) 4,0 mg/l 15 % 20-30 mg/l DH | SOP 201.01 &astA| P12 | A
chloreénany 53 pg/l 15 % max. 250 pg/l NMH | SOP 003 &ast A P1 A
chloridy <5 mg/l - max. 250 mg/l MH | SOP 071 &ast E P1 A
chloritany <20 ug/l - max. 250 pg/l MH | SOP 003 gast A P1 A
Cr (chrom) <1,0 ug/l max. 25 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
Cd (kadmium) <0,20 ug/l - max. 5,0 ug/l NMH SOP 201 P12 | A
konduktivita 14 mS/m 3% max. 125 mS/m MH SOP 011 P1 A
kyanidy celkové <0,004 mg/| max. 0,050 mg/l NMH SOP 082 P1 A
Mn (mangan) <0,010 mg/l - max. 0,050 mg/l MH | SOP 201.01 ¢ast A P12 A
Cu (méd) 12,3 ug/l 15 % max. 1000 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
Ni (nikl) <0,6 ug/l max. 20 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
Pb (olovo) <1,0 ug/l - max. 10 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
suma PAU 0 ug/l - max. 0,10 pg/l NMH SOP 331.03 P8 A
Hg (rtut) 0,3 ug/! 20 % max. 1,0 ug/l NMH | SOP 200.03 8astA| P12 | A
Se (selen) <25 ug/l - max. 20 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
sirany 14 mgll 20 % max. 250 mg/l MH | SOP 071 &ast D P1 A
Na (sodik) 6,2 mg/| 15 % max. 200 mg/l MH | SOP 201.01 ¢ast A P12 A
tetrachlorethen <0,1 ug/l max. 10 pg/l NMH | SOP 344 gast A P1 A
trihalomethany 1,7 pg/l 25 % max. 50 g/l NMH | SOP 344 ¢ast A P1 A
trichlorethen <0,1 pg/l max. 10 ug/ NMH | SOP 344 gast A P1 A
trichlormethan (chloroform) 0,7 ug/l 25 % max. 30 g/l NMH | SOP 344 &ast A P1 A
U (uran) <0,5 ug/l max. 15 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
Ca (vapnik) 13,6 mg/| 15 % 40 - 80 mg/l DH | SOP 201.01 ¢ast A P12 A
Ca + Mg (tvrdost) * 0,503 mmol/l 15 % 2,0-3,5mmol/I DH | SOP 201.01 ¢ast A P12 A
zékal 0,05 ZF(n) 15 % max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P1 A
Fe (Zelezo) <0,02 mg/| - max. 0,20 mg/l MH | SOP 201.01 ¢ast A P12 A
pesticidni latky celkem 0 ug/l max. 0,5 pg/l NMH SOP 328 P8 A
2,6-dichlorbenzamid <0,010 ug/l max. 1,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
acetochlor <0,010 pg/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
acetochlor ESA <0,025 ug/l - max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
acetochlor OA <0,025 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
alachlor <0,010 pg/l --- max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
alachlor ESA <0,025 ug/l - max. 0,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
alachlor OA <0,025 pg/l max. 0,5 pug/l SH SOP 328 P8 A
atrazin <0,010 ug/! max. 0,1 g/l NMH SOP 328 P8 A
atrazin-desisopropyl <0,025 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
atrazin 2-hydroxy <0,010 pg/l - max. 1 pg/l SH SOP 328 P8 A
bentazaon <0,010 ug/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
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Protokol o zkouSce €. 129423/2024

ze dne 30.12.2024

Vysledky zkousSek - chemicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
clopyralid <0,025 pg/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
desethylatrazin <0,010 o/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
desethyl-desisopropyl atrazin <0,025 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
dicamba <0,100 pg/l - max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
dimethachlor <0,010 pg/l -—- max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
dimethachlor CGA 369873 0,369 ug/l 30 % max. 3 ug/l SH SOP 328 P8 FA
dimethachlor ESA <0,025 ug/l max. 3 pug/l SH SOP 328 P8 A
dimethachlor OA <0,025 o/l max. 3 ug/l SH SOP 328 P8 A
dimethachlor - suma metabolitl 0,369 ug/l 30 % max. 6 pg/l SH vypodétem P8 N
fenuron <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
fluopicolide <0,025 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
hexazinon <0,010 pg/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
chlorotoluron <0,010 pg/l - max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
chloridazon <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
chloridazon-desphenyl 0,032 ug/l 30 % max. 3 ug/l SH SOP 328 P8 A
chloridazon-desphenyl-methyl 0,036 po/l 30 % max. 3 pg/l SH SOP 328 P8 A
chloridazon - suma metabolitd 0,068 ug/l 30 % max. 3 ug/l SH vypodétem P8 N
isoproturon <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
MCPA <0,025 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
metazachlor <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
metazachlor ESA 0,112 pg/l 30 % max. 2,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
metazachlor OA <0,050 o/l max. 2,5 ug/l SH SOP 328 P8 A
metolachlor <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
metolachlor ESA <0,050 ug/l - max. 0,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
metolachlor OA <0,050 po/l - max. 0,5 ug/l SH SOP 328 P8 A
simazin <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy <0,010 Mg/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin desethyl <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin - hydroxy <0,010 pg/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
bromdichlormethan 0,6 pg/l 25 % SOP 344 gast A P1 A
bromoform <0,1 ug/l SOP 344 East A P1 A
dibromchlormethan 0.4 g/l 25 % SOP 344 gast A P1 A
* Pro prepocet na °dH (stupern némecky) je potfeba hodnotu tvrdosti vody v mmol/l vynasobit ¢islem 5,6.

Vysledky zkouSek - mikrobiologicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 906 P1 A
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 900 P1 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 ml MH SOP 900 P1 A
abioseston <1 % max. 5 % MH SOP 916.01 P1 A
pocet organismdl 0 jedinci/ml max. 50 jedinci/ml MH SOP 916.02 P1 A
Zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 jedinci/ml MH SOP 916.02 P1 A
pocty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/ml max. 200 KTJ/ml MH SOP 908 P1 A
pocty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/ml max. 40 KTJ/ml MH SOP 908 P1 A

Poznamka k ukazateli

chloridazon-desphenyl a chloridazon-desphenyl-methyl.
Limitni hodnota pro 2,6-dichlorbenzamid plati za pfedpokladu, Ze hodnota kazdé z matefskych latek

(dichlorbenil a flupikolid) bude méné nez 0,1 pg/l.

: Limitni hodnota pro nerelevantni metabolity chloridazonu plati soucasné pro sumu latek

Limitni hodnota pro sumu hodnot nerelevantnich metabolitd dimethachloru je méné nez 6 pg/l.
Chloridazon - suma metabolitli je sumou latek chloridazon-desphenyl a chloridazon-desphenyl-methyl.

Dimethachlor - suma metabolitli je sumou latek dimethachlor ESA, dimethachlor OA a dimethachlor
CGA.
: suma PAU : Vysledek je soudet v3ech jednotlivé stanovenych analyt(i v rozsahu platné legislativy, v

Text k hodnoté ukazatele

pfipadé nalezu < MS se k souctu pficita nula.
pesticidni latky celkem : Vysledek je soucet vSech jednotlivé stanovenych PL, v pfipadé nalezu < MS

se k souctu pfi¢ita nula. Nezahrnuje nerelevantni metabolity dle Metodického pokynu SZU.
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Vyrok o shodé:

Vzorek v limitovanych ukazatelich vyhovuje pfislusné legislativé (zdroji
oznacéenou symbolem ,!*

Doporucené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty (typ MH*) nejsou pfedmétem vyroku o shodé.
Hodnoty oznacené symbolem ,!* jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou v téchto ukazatelich:
pH

U vod s pfirozené nizSim pH se hodnoty pH 6,0 az 6,5 povaZzuji za splfiujici pozadavky této vyhlaSky za predpokladu, Ze voda
nepUlsobi agresivné vici materiallim rozvodného systému.
Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé): Vyhlaska ¢. 252/2004 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisd, pfiloha &. 1
Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost
a rozsah kontroly pitné vody (vyrok o shodé proveden bez zohlednéni nejistoty).

Vysvétlivky a zkratky: A - metoda v rozsahu akreditace, FA - aplikace pfiznaného flexibilniho rozsahu akreditace, N - metoda
mimo rozsah akreditace
< - pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operacni postup,
Ozn.- informace o zkouSce, oznaceni zkousky z hlediska rozsahu akreditace pouzité metody,
ZU - Zdrav.Ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - externi dodavatel, Z - uved| zakaznik,
Prac.- misto provedeni zkousky nebo pracovisté vzorkare u zkousky provedené na misté odbéru
NMH - nejvy§§i mezni hodnota, MH - hodnocena mezni hodnota,
DH - doporucenéa hodnota (minimalni zadouci, optimalni rozmezi), MH* - nehodnocena mezni hodnota
SH - smérna hodnota pro zahajeni hodnocenf a fizeni zdravotnich rizik vyskytu nerelevantnich metabolit(i
pesticidil ve vodé mistné prislusnou KHS (Limitni hodnota plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky
bude méné nez 0,1 ug/l.). Smérna hodnota byla zavedena také pro vybrana |éciva a dal$i ukazatele.
KTJ - kolonie tvofici jednotka
ZF(n) - nefelometricka jednotka zakalu
I - hodnoty ukazatelli oznaené vykiic¢nikem jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.

Nejistota: Uvedena nejistota nezahrnuje pfispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorkld a nevztahuje se na vysledky pod mezi
stanovitelnosti. Uvedena nejistota je sou€inem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méFeni vyjadiena jako pfiblizné 95%
konfidencni mez (interval spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravneéni laboratofe: Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah akreditace (laboratof miize modifikovat své metody zkouseni,
roz§ifovat rozsah zkou$enych parametri a/nebo aplikovat zkousku na jiny pfedmét akreditace za predpokladu, Ze princip méfeni

z(stava zachovan).

Do databéaze PiVo byl(y) zaslan(y) vzorek (vzorky) €islo: 129423
Prehled vzorkovacich metod:
SOP VZ 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN ISO 5667-7, CSN EN 1SO 5667-14, CSN EN ISO 5667-16,

CSN IS0 5667-21, CSN EN ISO 19458)
Prehled zkuSebnich metod:

SOP 003 ¢ast A (CSN EN ISO 10304-1, €SN EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

SOP 004 (CSN EN ISO 7887, TNI 75 7364)

SOP 008 (CSN EN ISO 7393-2, navod firmy HACH, navod firmy Hanna Instruments)

SOP 011 (CSN EN 27888)

SOP 033 (CSN IS0 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP 062 (CSN EN 1622, CSN 75 7340, CSN EN ISO 7027-2, CSN EN ISO 7887, Vyhlaska €. 238/2011 Sb.)

SOP 071 ¢ast A (névod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN 1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast B (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN 1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast D (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN 1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast E (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN 1SO 15923-1)

SOP 082 (CSN EN ISO 14403-2; H. Sakamoto, F. Mitsukubo, Takashi Tomiyasu, T. Nonehara: Rep. Fac, Sci Kagoshima Univ., No 31,
91-96, 1998)

SOP 200.03 &ast A (CSN 75 7440)
SOP 201.01 &astA  (CSN EN ISO 11885, CSN EN ISO 15587-1, GSN EN ISO 15587-2, CSN EN 12457-4)

SOP 201 (EPA Method 200.8, CSN EN ISO 17294-2)

SOP 307 (CSN EN 1484, Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 1990. Str. 336.; Cesky lékopis 2023, &l. 6.0:2244)
SOP 328 (EPA Method 535; EPA Method 1694)

SOP 331.03 (CSN 75 7554:1998, CSN EN ISO 17993)

SOP 344 gast A (CSN EN I1SO 10301, CSN EN ISO 15680)
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Prehled zkuSebnich metod:

SOP 900 (CSN EN ISO 9308-1)
SOP 906 (CSN EN ISO 7899-2)
SOP 908 (CSN EN 1SO 6222)
SOP 916.01 (CSN 75 7713)

SOP 916.02 (CSN 75 7712)

Prehled pracovist’ (P, Prac., Pracovisté):

P1 - Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
P12 - Pracovisté P12 FrantiSka Kloze 2316, 272 01 Kladno

P8 - Pracovisté P8 Pasteurova 3658/3a, 400 01 Usti nad Labem

Upozornéni:  Vyrok o shodé v protokolu o zkouSce nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni organem ochrany
verejného zdravi.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousSce
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